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profondita si considera dall'estradosso del tubo al piano
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=0 L1 [POZZETTO TIPO 1/A - Dimensioni interne cm. 125 x 65 0O Possetto in ghisa 70570
o Punto luce tipo "A" esistente (da spostare fuori del parcheggio)
-, Sy 0 L | [POZZETTO TIPO 2/A - Dimensioni interne cm. 65 x 65
0O |POZZETTO TIPO 2 - Dimensioni interne cm. 40 x 40 in ghisa
I pozzetti saranno in cemento o gettati in opera non | LEGENDA IMPIANTI TECNOLOGICI |
saranno usati mattoni o accoppiati i pozzetti di 65x65,
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carreggiata o marciapiede ¢ saranno dotafi di una ENEL
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parete del pozzetto a circa 15 cm. dal fondo e i fori di
entrata saranno tamponati con malta i
I pozzetti di TIPO 2 NON saranno installati in
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utti i pozzetti saranno posati in aree condominiali.
& & TUBAZIONE SECONDARIA BT IN KABUFLEX mm.
% A% " " %AZ Punto luce tipo "A" (h ml.8.00 fuori terra) con pozzetto in c.L.s. per raccordo v ONE SECO N v mm.63
e alloggio dispersore terra, compreso cavi di alimentazione D
POZZETTI IN GHISA 70x70
%EGZI Punto luce tipo "B" (h ml. 4.00 fuori terra) con pozzetto in c.l.s. per raccordo @ ARMADIETTO TELEFONICO
e alloggio dispersore terra, compreso cavi di alimentazione Gli ilrmz.ui.ie‘t.tii:a‘/tllucooglzlil‘nife Safﬁ'."Zﬂe'iiiiflﬁ'n’}l".fﬂifi
. P PR . infortunistiche, installati all'i di
Cavidotto per pubblica illuminazione tipo Kabuflex DN 63 (";':;:g‘::““'s iche, non saranno installati all'interno di
Gli armadietti saranno posati ad una altezza minima di
80 cm.
Punto di anellamento con nuovo
pozzetto di lavaggio fondo rete
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@ V| I:' Pozzetti di raccordo acque nere Tﬂ
@ o E— Fognatura in P.V.C. per acque meteoriche éi ‘ LEGENDA RETE GAS'METANO ‘
U i D Pozzetti di raccordo acque meteoriche Nl i
| @ B —— Condotta in ghisa sferoidale acquedotto % @
_| _| Rete GAS METANO di progetto BP DN125
B8 [ LEGENDA IMPIANTI TECNOLOGICI IN PROGETTO . L. .
—@  Allacciamenti di utenza in progetto BP DN80
| Fognatura acque bianche |
Fognatura in P.V.C. per acque meteoriche 0 315 rinfiancata
in sabbia con tubi serie 303/1 provvisti di guarnizioni in P.V.C.
compreso getto in c.Ls. dei collari
X Pozzetti di raccordo acque meteoriche in c.Ls. (70x70x120) con T TSI S e e T e
chiusino in ghisa
[ Pozzetti con caditoia stradale in ghisa (50x50x50)
| Pubblico acquedotto |
_— Condotta in ghisa sferoidale DN 80
(@)} Pozzetti allacciamento in c.l.s. 50x50x50
Distribuzione acquedotto per le singole utenze
con tubazione in polietilene PN.16
B—N—= [m] Pozzetti di raccordo acque nere in c.L.s. (70x70x120) con
chiusino in ghisa
\ A TERMINI DI LEGGE S| RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODUZIONE E/O DIVULGAZIONE A TERZI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE




